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Kapitola I 

Úvodní ustanovení 

1. Obecně platné zásady řeší díl I tohoto předpisu. 

2. K zabezpečení provozování dráhy a drážní dopravy jsou používána 
elektrická zařízení. Pokud to elektrická silnoproudá a zabezpečovací zařízení 
vyžadují, musí konstrukce železničního svršku umožnit vedení zpětných 
proudů a signálního proudu. Podle vyhlášky MD č. 177/1995 Sb. musí být tato 
zařízení provedena a provozována tak, aby vytvářela spolehlivý, bezpečný 
a vzájemně kompatibilní systém a mimo jiné musí splňovat podmínky pro: 

- ochranu osob před úrazem elektrickým proudem, 
- ochranu před šířením a účinky bludných proudů elektrické trakce, 
- zajištění plynulé drážní dopravy, 
- spolehlivou funkci zabezpečovacích zařízení, jejichž elektrické obvody plní 

funkci přímého zajišťování bezpečnosti drážní dopravy při všech provoz-
ních stavech zařízení. 

3. Kolejnice kromě své základní funkce nést a vést vozidla slouží pro: 

- vedení zpětného trakčního proudu na elektrizovaných tratích, 
- vedení signálního proudu kolejových obvodů železničního zabezpečovací-

ho zařízení, 
- vedení zpětného proudu při ústředním zásobování vozových souprav 

elektrickou energií (při vytápění osobních vozů, při předtápění vozů z elek-
trického předtápěcího zařízení, při používání elektricky ovládané vlakové 
brzdy), 

- odvod zkratových proudů při poruchových stavech nebo přetížení, 
- svod provozních a atmosférických přepětí. 

 K výstroji obvodů elektrických zařízení jsou využívány technické 
prostředky, např.: 

- nerozebíratelné a rozebíratelné izolované styky kolejnic, 
- svary kolejnic a kolejnicových částí výhybek, 
- stykové, jazykové a srdcovkové propojky, 
- lanová propojení (kosá, výhybková, příčná, středová, mezikolejová, 

zkratovací, obcházecí a přípojná), 
- ukolejnění, 
- stykové transformátory, stykové tlumivky a symetrizační tlumivky, 
- izolované spojovací, přestavné a kontrolní tyče ve výhybkách. 

Schvalování technických prostředků 

4. Konstrukce a způsob použití technických prostředků výstroje kolejových 
obvodů musí být schváleny SŽDC OAE po projednání se SŽDC OTH. Při 
schvalovacím procesu v souladu se systémem péče o kvalitu a se Směrnicí 
SŽDC č. 34 „Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energe-
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- např. způsob montáže propojek, lanových propojení a ukolejňovacích 
vodičů ke kolejnicím a splnění podmínky zachování volného prostoru pro 
podbíjení, pro práci s upevňovadly, možnost ovlivnění vlastností materiálu 
či únosnosti kolejnic, 

- elektrické vlastnosti, spolehlivost a bezpečnost technických prostředků. 

 Technické podmínky pro užívání elektrických zařízení v provozu želez-
ničních drah ČR schvaluje SŽDC OAE a O24. 

Provozní způsobilost určených technických zařízení a technická 
dokumentace 

5. Elektrická zařízení podle čl. 2 jsou ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. 
určenými technickými zařízeními. 

 Určená technická zařízení smějí být provozována jen s platným 
průkazem způsobilosti. Provozní způsobilost musí být prokazována v časových 
intervalech stanovených vyhláškou MD č. 100/1995 Sb. zápisem o pravidelné 
prohlídce, zkoušce a revizi určeného technického zařízení. Tuto činnost smějí 
vykonávat jen fyzické osoby s platným osvědčením o odborné způsobilosti 
podle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. 

 Stykové, jazykové a srdcovkové propojky, spojující ve výhybkách 
a výhybkových konstrukcích jednotlivé kolejnicové pásy, které jsou určeny 
k vedení zpětného proudu při ústředním zásobování vozových souprav 
elektrickou energií, nejsou na neelektrizovaných tratích bez kolejových obvodů 
ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. určenými technickými zařízeními. 

6. – 7. Na doplňky. 

8. Správu technické dokumentace elektrického zařízení podle čl. 2 
zajišťuje odborná organizační složka provozovatele určená statutárním 
zástupcem provozovatele. Technická dokumentace provozovaného určeného 
technického zařízení musí souhlasit se skutečným provedením. 
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Dokumentace v držení správce trati  

9. Každý správce trati a jeho provozní složky musí mít k dispozici 
dokumentaci elektrického zařízení podle čl. 2 provozovaného v jeho obvodu: 

a) na elektrizované trati „Koordinační schéma ukolejnění a trakčního 
propojení” Pro dopravny s kolejovým rozvětvením se koordinační schéma 
ukolejnění a trakčního propojení vyhotovuje ve výkresové formě (viz 
Obr. 11), pro traťové úseky bez kolejového rozvětvení ve formě tabulek. 

Koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení je definováno 
v TNŽ 34 2603. 

b) na neelektrizované trati s provozem kolejových obvodů „Schéma izolování 
kolejiště”, zpracované podle ČSN 34 2614 v platné edici, 

c) na neelektrizované trati bez kolejových obvodů se zařízením pro předtápění 
souprav z elektrického předtápěcího zařízení „Schéma izolování kolejí 
s pobytem souprav při předtápění”, zpracované podle projektové 
dokumentace. 

10. V dokumentaci podle čl. 9a) a 9c) musí být zvýrazněno označení 
vodičů, při jejichž odpojení může dojít k úrazu elektrickým proudem. 

 Jedná se o vodiče elektrických zařízení (např. elektrický ohřev výhybek, 
zařízení pro předtápění souprav, zabezpečovací zařízení, ústřední a dálkové 
ovládání, indikátory horkoběžnosti) napájených přes transformátory a nebo 
měniče připojené na trakční vedení, jejichž jeden konec je připojen izolovanými 
vodiči přímo na zpětné kolejnicové vedení, na stykový transformátor nebo 
symetrizační tlumivku. V případě odpojení vodičů za provozu transformátoru 
nebo měniče od zpětného kolejnicového vedení je na odpojených koncích plné 
napětí trakční soustavy proti zemi (25 kV nebo 15 kV u střídavé nebo 3 kV, 
resp. 1,5 kV u stejnosměrné trakční soustavy)! 

11. - 12. Na doplňky. 

Kapitola II 

Zásady konstrukce koleje 

A. MĚRNÁ SVODOVÁ ADMITANCE  

13. V kolejích elektrizovaných tratí, v kolejích s kolejovými obvody želez-
ničního zabezpečovacího zařízení a v kolejích s provozem souprav s ústřed-
ním zásobováním vozů elektrickou energií z motorových lokomotiv nebo 
v kolejích s pobytem souprav při elektrickém předtápění musí být v souladu 
s technickou dokumentací podle čl. 9: 

a) kolejnice a kolejnicové části výhybek (včetně srdcovek, opornic a jazyků) 
svařeny nebo vodivě propojeny stykovými, jazykovými a srdcovkovými pro-
pojkami a lanovými propojeními, 
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b) ve výhybkách použity izolované přestavné, spojovací a kontrolní tyče, 
c) kolejnice v místech určených dokumentací odizolovány izolovanými styky,  
d) zpětné kabely napájecí stanice vodivě připojeny ke kolejnicím pro vedení 

zpětných proudů, 
e) podpěry trakčního vedení a vodivé konstrukce v prostoru ohrožení 

trolejovým vedením ukolejněny, nebo musí mít jinou ochranu před úrazem 
elektrickým proudem. 

Měrná svodová admitance železničního svršku 

14. Měrná svodová admitance železničního svršku s elektrickými kolejovými 
obvody železničního zabezpečovacího zařízení měřená mezi kolejnicovými 
pásy téže koleje nesmí být u nově zřízených kolejí větší než 0,33 S.km-1 
(Siemens na kilometr). 

15. Stav součástí železničního svršku musí v místech provozu kolejových 
obvodů trvale vykazovat nejvýše tyto hodnoty měrné svodové admitance: 
a) mezi kolejnicovými pásy téže koleje: 

- 0,67 S.km-1, 
- 0,5 S.km-1 v kolejích se systémy upevnění kolejnic, kde jsou kolejnice 
elektricky odizolovány od kolejnicové podpory a kde jsou, resp. budou 
použity perspektivní typy kolejových obvodů dle ČSN 34 2613, 

b) mezi kolejí a zemí 1,5 S.km-1. 

16. Podmínky pro měření měrné svodové admitance resp. vodivosti musí 
být uvedeny v projektové dokumentaci stavby. 

 Dosažení vyhovujících hodnot podle čl. 14 a 15 je povinen prokázat 
a doložit zhotovitel stavby při novostavbě, rekonstrukci, modernizaci a souvis-
lých opravách železničního svršku kolejí a výhybek (dále jen zhotovitel stavby). 
Protokol o měření musí být součástí provozní dokumentace. 

Elektroizolační vlastnosti prvků kolejového roštu 

17. Prvky kolejového roštu, které mají přímý vliv na stanovené hodnoty 
měrné svodové admitance a izolační stav kolejových obvodů (hmoždinky, 
polyetylénové, pryžové a penefolové podložky, vodící vložky, resp. izolátory, 
izolované styky kolejnic, izolované tyče ve výhybkách, materiál výplně 
přejezdů, apod.) musí mít vhodné elektroizolační vlastnosti.  Prvky kolejového 
roštu musí být vyráběny, zkoušeny, dodávány a používány v souladu s přísluš-
nými „Obecnými technickými podmínkami SŽDC (ČD)” a podle „Technických 
podmínek dodacích” schválených SŽDC (ČD). 
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B. KOLEJOVÉ LOŽE, NÁSTUPIŠTĚ, PŘEJEZDY 

18. Kolejové lože a jeho uspořádání řeší díl X tohoto předpisu. Podmínkou 
pro správnou funkci elektrických obvodů určených technických zařízení je 
čisté, konsolidované a odvodněné kolejové lože. 

19. V kolejích s kolejovými obvody a v kolejích tratí elektrizovaných 
stejnosměrnou trakční soustavou nesmějí být kolejnice a vodivé součásti 
upevnění kolejnic v přímém styku s kolejovým ložem (viz díl X tohoto 
předpisu), s výjimkou sypaných nástupišť, pro jejichž úpravu platí příslušný 
vzorový list železničního spodku. 

20. Při odstraňování sněhu nebo ledu v kolejích s kolejovými obvody 
a na elektrizovaných tratích se nesmějí používat soli ani jiné chemické 
prostředky. 

21. - 23. Na doplňky. 

C. KOLEJNICOVÉ PODPORY A KOLEJOVÁ POLE 

24. Základní ustanovení řeší díl V tohoto předpisu. 

25. Otvory pro vrtule v dřevěných pražcích nesmějí být vrtány v celém 
profilu pražce. Dna otevřených hmoždinek v betonových pražcích musí být 
opatřena nevodivými zátkami. 

a) U stejnosměrné trakční soustavy o napětí nad 1 000 V a tam, kde se její 
zřízení předpokládá, je možné použít ocelové pražce se zvláštní izolační 
úpravou (např. žlabové pražce pro závěry výměn výhybek a pro závěry 
pohyblivých hrotů srdcovek) v provedení zabraňujícím šíření bludných 
proudů za předpokladu dodržení požadovaných hodnot svodové 
admitance, resp. vodivosti a elektrického odporu (admitance) při uvedení 
do provozu a po celou dobu životnosti železničního svršku viz čl. 14., 15. 
a 26. Provedení pražců a izolační úpravy musí být odsouhlasené 
SŽDC OTH a SŽDC O24. 

b) U stejnosměrné trakční soustavy o napětí pod 1 000 V, u střídavé trakční 
soustavy a v kolejích a výhybkách s kolejovými obvody zabezpečovacího 
zařízení smějí být použity ocelové pražce se zvláštní izolační úpravou 
odsouhlasené SŽDC OTH a SŽDC O24. Elektrický odpor systému 
upevnění musí vyhovovat podmínkám stanoveným ČSN EN 13481-4.  

c) Ocelové pražce bez zvláštní izolační úpravy nesmějí být použity v kolejích 
a výhybkách, v nichž jsou nebo v nichž se předpokládá zřízení kolejových 
obvodů zabezpečovacího zařízení ani v kolejích a výhybkách na elektrizo-
vaných tratích a v kolejích a výhybkách za místem elektrického oddělení 
až do vzdálenosti stanovené projektovou dokumentací stavby. 
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d) Kolej s ocelovými pražci bez zvláštní izolační úpravy musí být elektricky 
oddělena od přilehlé koleje, v níž kolejnice slouží pro vedení zpětného 
trakčního proudu nebo pro vedení signálního proudu kolejových obvodů. 
Současně musí být použity technické prostředky, které musí účinně zame-
zovat vzniku obchozí cesty trakčního a signálního proudu, a to i při jízdě 
kolejových vozidel přes místo elektrického oddělení.  

Elektrické oddělení a použití technických prostředků musí být řešeno 
projektovou dokumentací stavby a odsouhlaseno SŽDC  O24. 

Izolační stav pražců a kolejových polí 

26. Z důvodu zajištění hodnot měrné svodové admitance železničního 
svršku musí být u dřevěných, betonových, ocelových Y pražců a smontova-
ných kolejových polí, resp. výhybek smontovaných na roštu z nového 
i vyzískaného materiálu, kontrolovány hodnoty elektrického odporu nebo 
impedance.  

Pro potřebu provozního měření se doporučuje použít měření elektrického 
odporu s ohledem na nižší nároky, jak na přístrojové, tak i personální vybavení. 
Ve sporných případech se za rozhodující považují výsledky měření impedance 
voltampérovou metodou. 

Hodnotu elektrického odporu (popř. impedance) vystrojených pražců ověřuje 
výrobce ve výrobním závodě podle příslušných „Technických podmínek 
dodacích” a zhotovitel na montážní základně nebo přímo v koleji při kontrole 
pražců z kolejových polí (výhybek), která nevyhověla ověření podle čl. 27 b) 
podle prováděcího opatření vydaného SŽDC O24. 

Hodnotu elektrického odporu (impedance) měří a dokladuje zhotovitel 
na montážní základně u kolejových polí: 

- s betonovými a ocelovými pražci Y namátkově, 

- se dřevěnými pražci. 

Při oddělené pokládce a montáži v ose se hodnota elektrického odporu 
kolejových polí s betonovými a ocelovými pražci Y nezjišťuje. U kolejových polí 
se dřevěnými pražci se zjišťuje po jednotlivých kolejových polích před 
zaštěrkováním. Přitom musí být zachovány dilatační spáry a pole nesmí být 
sespojkovaná (musí být elektricky oddělena). 
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27. Měření odporu se provádí stejnosměrným napětím 100V po dobu 1 
minuty měřicím přístrojem určeným k měření izolačního odporu. Měření 
impedance (reálné složky) se provádí voltampérovou metodou pomocí 
voltmetru, ampérmetru a zdroje střídavého napětí 30V, 50 Hz. 

a) Jednotlivé pražce  
Betonové a ocelové Y pražce se měří kompletně vystrojené a naměřené 
hodnoty jednotlivých pražců musí být:  
 - odpor Rp minimálně 1 M a  
 - impedance Zp minimálně 10 k 

Dřevěné pražce se měří kompletně vystrojené a naměřené hodnoty 
jednotlivých pražců musí v závislosti na teplotě okolí v době měření dosahovat 
minimálně hodnot uvedených v  tabulce: 

teplota [°C] teplotní koeficient Rp [kΩ] Zp [kΩ] 

více než 22 1 15 10 

15 – 22 1,15 17,25 11,5 

10 – 15 1,35 20,25 13,5 

5 – 10 1,85 27,75 18,5 

0 – 5 4,1 61,5 41 

Při teplotách pod bodem mrazu nelze měření elektrického odporu (resp. 
impedance) dřevěných pražců provádět. 

U výhybkových pražců se vztahují údaje pro místa uložení kolejnicových pásů 
téže větve výhybky. 

b) Kolejová pole 
Kolejová pole s betonovými pražci nebo ocelovými Y pražci musí nezávisle na 
teplotě okolí vykazovat minimálně hodnoty uvedené v tabulce podle délky pole: 

Kolejová pole s dřevěnými pražci musí v závislosti na teplotě okolí v době 
měření vykazovat minimálně hodnoty uvedené v tabulce specifikované podle 
délky pole: 
  

Délka pole [m] 20 25 36 75 120 
Odpor [kΩ] 27 21 15 7 4,5 

Impedance [Ω] 270 216 150 72 45 
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  délka pole [m] 

 teplota okolí [°C] 20 25 36 75 120 
O

dp
or

  
  

  
 

[Ω
] 

více než 22 405 324 225 108 68 

15 – 22 466 373 259 125 78 

10 – 15 547 438 304 146 92 

5 – 10 750 600 417 200 125 

0 – 5 1 661 1 329 923 443 277 

Im
pe

da
nc

e 

[Ω
] 

více než 22 270 216 150 72 45 
15 – 22 311 249 173 83 52 
10 – 15 365 292 203 98 61 
5 – 10 500 400 278 134 84 
0 – 5 1107 886 615 296 185 

Uvedené hodnoty musí být dodrženy za všech klimatických podmínek 
v suchém stavu kolejového pole (24 hodin bez dešťových srážek). 

U smontovaných výhybek se vztahují údaje pro měření ke kolejnicovým pásům 
téže větve výhybky. 

28. Pražce a kolejová pole, které nemají požadovaný elektrický odpor, se 
nesmějí vkládat do kolejí elektrizovaných stejnosměrnou trakční soustavou 
a do kolejí, v nichž jsou zřízeny kolejové obvody nebo jejich pozdější zřízení 
není vyloučeno. 

 Kolejová pole (výhybky), která nelze použít z důvodu nedostatečného 
elektrického odporu podle čl. 27 b), je možno demontovat a pražce 
překontrolovat jednotlivě. Přitom se vyřadí pražce, jejichž elektrický odpor 
neodpovídá hodnotám uvedeným v čl. 27 a). 

29. Na doplňky. 

D. ODIZOLOVÁNÍ JAZYKŮ VE VÝHYBKÁCH 

30. Konstrukční úprava výměnových závěrů umožňuje vzájemné elektrické 
odizolování jazyků ve výhybkách, které leží v izolovaných kolejových obvo-
dech. Za tímto účelem musejí být použity izolované přestavné, spojovací 
a kontrolní tyče podle příslušných vzorových listů. 
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E. MOSTNÍ OBJEKTY 

31. Ustanovení o železničním svršku na mostních objektech řeší díl XII 
tohoto předpisu.  

32. Na mostních objektech s kolejovým ložem platí stejné zásady jako pro 
kolej na zemním tělese. 

33. Zajištění vyhovujících hodnot měrné svodové admitance železničního 
svršku na mostních objektech bez kolejového lože řeší mostní vzorové listy. 

34. - 35. Na doplňky. 

Kapitola III 

Izolované styky kolejnic 

A. ÚČEL A POUŽITÍ IZOLOVANÝCH STYKŮ 

36. Pro oddělení elektrických kolejových obvodů a odizolování zpětného 
trakčního kolejnicového vedení od nezatrolejované části kolejiště se zřizují 
izolované styky kolejnic v kolejnicích a kolejnicových částech výhybek podle 
vzorových listů a Technických podmínek dodacích schválených SŽDC OTH. 
Konstrukční uspořádání izolovaného styku ve výhybkách, kolejových spojkách 
a kolejových křižovatkách je stejné jako v běžné koleji. Izolované styky se 
vkládají nebo montují tak, aby matice spojkových šroubů byly zevnitř koleje. 

 Izolované styky se umisťují v místech určených příslušnou projektovou 
dokumentací (např. projekt zabezpečovacího zařízení, projekt automatizace 
a mechanizace spádoviště apod.). Současně musejí být dodrženy další 
technické podmínky podle tohoto dílu předpisu. 

37. Pro elektrické odizolování kolejnic se používají izolované styky kolejnic: 

a) IS - izolované styky s profilovou izolační vložkou a plastovými spojkami. 

Tyto izolované styky se montují do běžného kolejnicového styku. Nepřená-
šejí podélné osové síly v kolejnici. Používají se ve stykovaných kolejích 
a výhybkách s dovolenou rychlostí do 120 km/h. Budou-li zřízeny v kolejích 
pojížděných vyšší rychlostí (např. při opravě LIS a A-LIS), musí být rychlost 
jízdy omezena alespoň na 120 km/h. 

Podmínky pro použití izolovaných styků s plastovými spojkami v bez-
stykové koleji upravuje předpis SŽDC S3/2. 

b) LIS - dílensky lepené izolované styky s tepelně upravenou hlavou kolejnice 
v oblasti styku (kalené, perlitizované) nebo bez tepelně upravené hlavy 
kolejnice.
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LIS se vyrábějí z kolejnic jakostní třídy R260 (900 A) nebo z kolejnic oceli 
vyšší třídy v délkách podle technických podmínek dodacích. Do kolejnic 
v kolejích a výhybkách se vevařují LIS vždy s ohledem na třídu oceli 
v kolejnicových pásech, 

c) A-LIS – ambulantně lepené izolované styky v koleji, na roštu nebo v dílen-
ských podmínkách. A-LIS se montují a lepí z kompletů (izolované ocelové 
kolejnicové spojky, izolační a spojovací materiál a lepidlo) do rozřezu 
kolejnice. 

Montáž A-LIS je dovolena jen: 

- při opravách vadných LIS a A-LIS, 

- ve stísněných poměrech kde vevaření dílenských LIS není technicky 
možné, 

- při regeneraci výhybek v dílenských podmínkách, 

- v kolejích 5. a 6. řádu, 

- pro dočasné odizolování kolejnic po dobu stavby se souhlasem 
investora, 

a dále jen výjimečně, s písemným souhlasem přednosty správy tratí. 

Další omezení pro použití A-LIS jsou uvedena v čl. 43 a 44. 

38. LIS a A-LIS se používají v bezstykové koleji a ve svařených výhybkách. 
LIS a A-LIS je vhodné používat i ve stykovaných hlavních a dopravních 
kolejích včetně výhybek. 

LIS a A-LIS musí spolehlivě: 

a) elektricky odizolovat kolejnice izolovaného styku, 

b) přenášet podélné osové síly v kolejnici bez dilatačního pohybu kolejnic ve 
styku,  

c) plnit podmínku bezpečného nesení a vedení kolejových vozidel. 

Styková spára musí být vyplněna izolační profilovou vložkou a její šířka je dána 
vzorovými listy. 

B. ZÁSADY PRO ZABUDOVÁNÍ LIS, A-LIS DO KOLEJE  

39. U výhybek se LIS vevařují do kolejnic střední části výhybky. LIS před 
výměnovým stykem nebo za koncovým stykem výhybky se vevařují do kolejnic 
přípojného pole. 

40. U výhybek se LIS nebo A-LIS zřizují zásadně jen ve střední části 
výhybky (nikdy v opornici, jazyku, srdcovce). Výjimečně mohou být A-LIS 
zřízeny v kolejnicovém styku podle čl. 44. 

41. Při vevaření LIS nebo zřízení A-LIS nesmějí být zkracovány kolejnice 
výměnové ani srdcovkové části výhybky. 
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42. Zřízení LIS v nových výhybkách musí být přednostně uplatněno 
u výrobce výhybek. V nových výhybkách a ve výhybkách v záruční době je 
možno zřizovat A-LIS pouze se souhlasem ředitele OTH. 

43. V průběžných traťových kolejích a v hlavních staničních kolejích tratí 
vybrané železniční sítě české republiky musejí být používány LIS s tepelně 
upravenou hlavou kolejnice. V kolejích 1. až 4. řádu provozního zatížení 
a v kolejích s dovolenou rychlostí 100 km/h a větší se přednostně používají 
šestiděrové LIS s tepelně upravenou hlavou kolejnice v oblasti izolační vložky. 
V kolejích 5. a 6. řádu provozního zatížení a v kolejích s menší rychlostí 
se mohou použít LIS bez tepelně upravené hlavy kolejnice, případně A-LIS 
montované do rozřezu kolejnice. Čtyřděrové LIS mohou být použity pouze 
se souhlasem vedoucího správce trati. 

44. Pro dovolenou rychlost 60 km/h a menší smí být zřízen A-LIS jako 
opravný prvek i v kolejnicovém styku na začátku nebo na konci výhybky (nikdy 
v kolejnicovém styku kolejnic střední části výhybky s výměnovou nebo 
srdcovkovou částí výhybky). Při montáži A-LIS do kolejnicového styku musí být 
použity izolované kolejnicové spojky s odpovídajícím vrtáním otvorů pro 
spojovací šrouby. 

45. Základní délka LIS v dopravních kolejích nesmí být při vevařování 
zkracována pod 3,4 m. Kolejnice LIS musí být na každou stranu od profilové 
izolační vložky upevněna nejméně na 3 pražcích. Výjimka z tohoto ustanovení 
musí být schválena statutárním zástupcem správce trati. 

 Ve stísněných poměrech v kolejích s rychlostí 60 km/h a menší může 
být LIS zkrácen na délku min. 2,4 m (1,2 m od konce LIS k profilové izolační 
vložce). 

46. Vzdálenost izolační profilové vložky A-LIS od svaru bez rozlišení druhu 
svaru smí být v dopravních kolejích nejméně 1,7 m. Ve stísněných poměrech 
v kolejích s rychlostí 60 km/h a menší smí být tato vzdálenost nejméně 1,2 m. 

 Ve stykované koleji smí být vzdálenost profilové izolační vložky LIS 
od konce kolejnice nejméně 3,5 m. A-LIS se připouští pouze jako oprava LIS. 

47. Izolovaný styk kolejnic musí být umístěn tak, aby izolační profilová 
vložka byla v mezipražcovém prostoru podle příslušných vzorových listů, aby 
nemohlo dojít k nežádoucímu vodivému propojení podkladnicí a aby nebylo 
bráněno běžné práci s upevňovadly.  

 Maximální hodnoty nevstřícnosti izolovaných styků v protilehlých 
kolejnicových pásech jsou definovány v dílu XI tohoto předpisu. 

48. Pokud nebudou izolované styky bezprostředně po zabudování 
připojeny k technickým prostředkům, které zajišťují vedení zpětných proudů, 
musí být vodivě propojeny propojkou podle čl. 64 a obr. 1, a to buď již před 
vložením nebo bezprostředně po vložení. To se netýká izolovaných styků, 
které se podle technické dokumentace k elektrickým obvodům nepřipojují.  

49. Dovolené odchylky geometrie LIS a A-LIS z nových kolejnic: 

- ve svislém směru ± 0,2 mm, 

- ve vodorovném směru ± 0,2 mm.  
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 Geometrie LIS a A-LIS se měří na délce 1 000 mm. Ve svislé rovině se 
měří měřidlem s grafickým výstupem měření, ve vodorovné rovině se měří 
ocelovým pravítkem a listovou měrkou. Změny průběhu geometrie LIS a A-LIS 
musí mít plynulý přechod. 

 Do kolejí v obloucích o malých poloměrech se doporučuje objednávat 
lepené izolované styky vyrobené z kolejnic ohnutých do příslušného poloměru. 

50. Dovolené odchylky od přímosti A-LIS z užitých kolejnic a způsob 
měření geometrie stanoví objednatel smluvně s přihlédnutím ke stavu kolejnic 
a požadavkům na geometrické parametry koleje. 

51. Podmínkou pro správnou funkci izolovaných styků kolejnic je čisté, 
konsolidované a odvodněné kolejové lože, spolehlivá funkce upevňovadel 
a dobré podbití pražců v oblasti styku. 

 Další podmínky správné funkce izolovaných styků kolejnic v provozu 
stanovuje předpis SŽDC (ČD) S3/1. 

52. - 53. Na doplňky. 

C. ZÁSADY PRO DODÁVÁNÍ LIS, A-LIS 

54. Při dílenské výrobě LIS a při zřizování A-LIS musí zhotovitel dodržovat 
platné Technické podmínky dodací. Zhotovitel A-LIS musí být držitelem plat-
ného osvědčení způsobilosti k montáži A-LIS. Osvědčení způsobilosti vydává 
SŽDC OTH. 

55. Dodávku lepených izolovaných styků kolejnic a dodávku ambulantních 
lepených izolovaných styků kolejnic smontovaných v dílenských podmínkách, 
musí výrobce doložit „Protokolem o ověření kvality“ vyhotoveným podle 
platných TPD. 

 Dodávku kompletů pro montáž A-LIS musí výrobce doložit prohlášením, 
že komplety byly vyrobeny a dodány v souladu s platnými TPD. 

56. U izolovaných styků kolejnic, které byly jako součást dodávky prací do 
kolejí a výhybek zabudovány nebo v nich zřízeny, musí zhotovitel prací předat 
objednateli: 

a) soupis izolovaných styků s identifikačními údaji - traťový úsek, ŽST, 
č. koleje nebo výhybky, km poloha, kolejnicový pás, tvar kolejnice, 
evidenční číslo a výrobní číslo a typ izolovaného styku; soupis může být 
nahrazen situačním schématem s uvedenými údaji, 

b) doklady o kvalitě podle čl. 55 této části předpisu, 

c) montážní deník A-LIS zřízených v koleji nebo na roštu, 

d) potvrzení o funkčnosti všech zabudovaných izolovaných styků (funkčnost 
ověřuje kvalifikovaný zaměstnanec provozovatele určeného technického 
zařízení indikátorem kolejových proudů, podle předpisu SŽDC (ČD) T120 
„Předpis pro provozování a údržbu zařízení pro kontrolu volnosti nebo 
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obsazenosti kolejových úseků”), 

e) grafické záznamy měření geometrie zabudovaných LIS a A-LIS. 

 Kopie uvedených dokladů musí být předány správci trati nejpozději 
před uvedením koleje do provozu (i do zkušebního provozu). 

57. Montážní deník podle čl. 56 c) se vede zvlášť pro každý A-LIS a musí 
obsahovat: 

a) identifikační údaje ve smyslu čl. 56 a), 

b) datum a čas montáže a příslušnou teplotu kolejnic, 

c) informaci, zda se jedná o kolejnici novou či užitou, 

d) způsob montáže (do rozřezu, do styku) a informaci, zda se jedná o zřízení 
či opravu LIS nebo A-LIS, 

e) jméno a podpis pracovníka, který A-LIS smontoval, 

f) jméno a podpis zaměstnance provozovatele určeného technického zaříze-
ní, který ověřil funkčnost A-LIS podle čl. 56 d). 

58. - 59. Na doplňky. 

Kapitola IV 

Vodivá propojení kolejnic v kolejích a výhybkách 

60. Pro vodivá propojení kolejnic a kolejnicových částí výhybek podle čl. 13 
se používají propojky a lanová propojení schváleného typu s vodiči z mědě-
ných nebo ocelových lan, případně z ocelových drátů. 

Stanovené průřezy propojek a lanových propojení v závislosti na materiálu 
a trakční soustavě 

trakční soustava materiál 
minimální 
průřez 

používané průměry 
ocelových lan 

stejnosměrná 3 kV 
nebo 1,5 kV  

měď 70 mm2  -  

ocel 405 mm2 3 x ø 20 mm 

střídavá  

25 kV a 15 kV 

měď 50 mm2  -  

ocel 160 mm2 
2 x ø 14 mm nebo 
1 x ø 20 mm 

neelektrizované 
koleje 

měď 16 mm2  -  

ocel 33 mm2 1 x ø 9 mm 

Na neelektrizované koleji jsou propojky a lanová propojení z důvodu provozu 
souprav s ústředním zásobováním vozů elektrických energií nebo s pobytem
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souprav při elektrickém předtápění nebo z důvodu kolejových obvodů. 

Jsou-li na neelektrizované koleji použity propojky a lanová propojení pro účely 
ochrany ukolejněním, musí mít průřez odpovídající příslušné trakční soustavě. 

 Volbu propojek a lanových propojení a náhradu měděných lan ocelový-
mi vodiči obecně řeší předpis SŽDC (ČD) T120 „Předpis pro provozování 
a údržbu zařízení pro kontrolu volnosti nebo obsazenosti kolejových úseků“. 
Doporučené typy stykových, jazykových a srdcovkových propojek jsou 
uvedeny v tomto dílu předpisu. 

 Požadavky na zdvojení propojek musí být řešeny podle čl. 68.  

61. Nesvařené kolejnicové styky v kolejích a výhybkách podle čl. 13 musejí 
být vodivě propojeny stykovými propojkami (viz obr. 1). 

 Svařený kolejnicový styk plně nahrazuje jednoduché i zdvojené vodivé 
propojení kolejnic. V elektrických obvodech určených technických zařízení se 
dává přednost zřízení bezstykové koleje a svaření výhybek. 

62. Ve výhybkách musí být dále zajištěno vodivé propojení kolejnicových 
částí výhybek (včetně opornic, jazyků a srdcovek) jazykovými a srdcovkovými 
propojkami. Příklady umístění jazykových a srdcovkových propojek jsou na 
obr. 2, 3a až 3f, 4 a 5. 

63. Kromě propojek (stykových, jazykových a srdcovkových) se v kolejích 
a výhybkách zřizují lanová propojení. Rozhodnutí o umístění lanových propo-
jení je ve výhradní pravomoci provozovatele určeného technického zařízení. 

64. Propojky a lanová propojení smějí být ke kolejnicím a kolejnicovým 
částem výhybek včetně opornic, jazyků a srdcovek (dále jen ke kolejnicím) 
vodivě připojeny jen podle technických podmínek schválených podle čl. 4 
a v souladu s tímto dílem předpisu. 

 Způsob vodivého připojení vodičů ke kolejnicím nesmí nepříznivě 
ovlivňovat vlastnosti materiálu a podstatně snižovat únosnost kolejnic. Pro 
mechanické připojení vodičů mohou být ve stojině kolejnice v jednom místě 
připojení vyvrtány v ose vrtání otvorů pro spojkové šrouby obvykle dva otvory 
o jmenovitém průměru nejvíce 23 mm podle obr. 6. Správce trati může povolit 
zřízení většího počtu otvorů a stanovit podmínky pro jejich situování. Osová 
vzdálenost sousedních otvorů nesmí být menší než 100 mm. 

 Zásadně nesmějí být v kolejnicích vrtány otvory o větším průměru, 
než je nezbytně nutné pro připojení vodičů propojek a propojovacích lan 
stanoveného druhu a průřezu. Z toho plyne, že pro připojení stykových, 
jazykových a srdcovkových propojek je dovolený jmenovitý průměr otvoru 
nejvíce 18 (19) mm, kromě stykových propojek LM a propojek pro dočasné 
propojení lepených izolovaných styků kolejnic, kde otvory mají jmenovitý 
průměr vždy 23 mm. 

 Pro mechanické připojení vodičů mohou být ke kolejnici rovněž 
připájeny šrouby nebo T-konektory podle čl. 85 a 86. 
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Otvor ve stojině kolejnice musí být vyvrtán a vystružen (nebo 
vyfrézován) před montáží na jmenovitý průměr kolíku s následujícími 
tolerancemi: 

a) pro systém s kolíky: 

 bez závitu  otvor o průměru (10,0 - 0,0 + 0,5) mm 

 se závitem:  M10 otvor o průměru (10,0 - 0,0 + 0,5) mm 

 M16 otvor o průměru (18,0 - 0,0 + 0,3) mm 

 M20 otvor o průměru (23,0 - 0,0 + 0,3) mm 

b) pro systém s oky vrtáním otvoru: 

otvor o průměru (19,0 - 0,0 + 0,3) mm. 

Mimo vrtání není přípustný žádný jiný způsob vytváření otvoru do 
kolejnice (vypalování, vystřelování atd.). Před připojením kolíkových propojek 
a lanových propojení musí být styčné plochy válcového otvoru ve stojině 
kolejnice zbaveny rzi a nečistot. 

Podmínky montáže jsou uvedeny v příloze 1 předpisu SŽDC (ČD) T120. 

65. Přivařování jakýchkoliv vodičů a cizích předmětů elektrickým 
obloukem ke kolejnicím je zakázáno. 

66. Lanová propojení musejí být izolována od země, betonových a ocelo-
vých pražců izolací nebo izolovaným uložením. 

 Pokud budou stykové, jazykové a srdcovkové propojky připojeny 
způsobem, při kterém nedochází k jejich dotyku se zemí ani s betonovými 
nebo ocelovými pražci, nemusejí být lana propojek chráněna izolací. 

67. Vodiče propojek a lanových propojení se v kolejišti umísťují podle 
dílu XIII tohoto předpisu. Propojky, lanová propojení a ukolejnění nesmějí 
vytvářet překážky pro údržbu a opravy železničního svršku ani zasahovat 
do prostoru vymezeného pro práci automatických strojních podbíječek. Vodiče 
mají být vedeny tak, aby byla možná jejich vizuální kontrola v kolejišti. 

 Vodiče lanových propojení musí být vhodným způsobem upevněny 
k pražcům (např. třmenem schváleného typu). Stejná podmínka platí pro 
dlouhé propojky pohyblivých hrotů dvojitých srdcovek v křižovatkových 
výhybkách 1 : 11 - 300 (viz obr. 5). 

68. Místa zdvojení propojek a propojovacích lan, jejich druh a průřez stano-
vuje dokumentace stavby a technická dokumentace určeného technického 
elektrického zařízení (podle čl. 9). 

69. Při opravných pracích na železničním svršku je možno používat 
provizorní vodivé propojení připojené ke kolejnicím pomocí rozpojitelné ukolej-
ňovací šroubové svorky za těchto podmínek: 

a) pata kolejnice v místě montáže svěrky musí být důkladně očištěna, 

b) propojovací lano musí mít průřez 95 mm2 Cu (na tratích se stejnosměrnou
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soustavou) a 50 mm2 Cu (na tratích se střídavou soustavou) nebo odpoví-
dající vodivost, 

c) délka lana musí vyhovovat typu styku kolejnic, 

d) vytvarování lana musí umožňovat dilatační pohyb kolejnice ve styku, 

e) zhotovitel musí kontrolovat technický stav nejméně dvakrát týdně, 

f) nejdéle do 30 dnů musí být nahrazeno definitivním vodivým propojením. 

70. - 71. Na doplňky. 

Kapitola V 

Ukolejňování konstrukcí na elektrizovaných tratích  

72. Ukolejněním se rozumí vodivé spojení všech neživých částí přívodního 
vedení a ostatních zařízení v prostoru ohrožení trolejovým vedením, která musí 
být chráněna, se zpětným kolejnicovým vedením. Zásady pro ukolejňování 
jsou stanoveny normami. Při novostavbě, rekonstrukci a modernizaci se musí 
navrhnout ukolejnění nebo jiný způsob ochrany podle platných norem. 
Konstrukce, které musí být ukolejněny, a způsob provedení ukolejnění 
(individuální, skupinové, jedním nebo dvěma vodiči, přímé, přes průrazku 
apod.) stanovuje dokumentace stavby a technická dokumentace určeného 
technického elektrického zařízení podle čl. 9. 

73. Vodič pro individuální ukolejnění je z ocelového pozinkovaného drátu 
o průměru nejméně 10 mm. Na trati se stejnosměrnou trakční soustavou musí 
být vodič izolován od země (např. navlečením do trubky z izolačního 
materiálu). 

 Ukolejnění musí být v celé délce snadno kontrolovatelné (vedené po 
povrchu terénu nebo mělce zapuštěné v zemi s ohledem na bezpečnou chůzi 
zaměstnanců). 

 Pouze na veřejně přístupných místech je nutno ukolejňovací vodič uložit 
pod povrch terénu. 

74. Ukolejňovací vodič se v mezipražcovém prostoru připojuje k patě kolej-
nice odnímatelně šroubovou ukolejňovací svorkou schváleného typu. Pokud je 
ukolejnění zdvojeno, pak musí být místa připojení obou vodičů ke kolejnici od 
sebe vzdálena nejvíce 300 mm. 

 V kolejích s upevněním kolejnic svěrkami ŽS lze ukolejňovací vodič 
rovněž připojit k patě kolejnice pomocí svěrky ŽS 4 (resp. ŽS 1). Ukolejňovací 
vodič se ke svěrce přivaří podle obr. 7. Pokud je ukolejnění zdvojeno, pak 
jeden vodič se přivaří na vnější a druhý vodič na vnitřní svěrku. 

 Ukolejňovací vodiče zakončené oky s otvorem o průměru 13 mm mohou 
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být ke kolejnici připojeny prostřednictvím zalisovaných kolejnicových kontaktů 
nebo připájených šroubů (viz čl. 82 až 86). Ukolejňovací vodiče se připojují 
podle schválených technických podmínek dodacích a v souladu s tímto dílem 
předpisu. 

75. Pro náhradní ukolejnění se použije stejný ukolejňovací vodič a stejný 
způsob připojení ke kolejnici jako u standardního ukolejnění. 

76. - 77. Na doplňky. 

Kapitola VI 

Způsoby připojení vodičů ke kolejnicím 

A. MOŽNOSTI ZAKONČENÍ VODIČŮ 

78. Vodiče propojek a lanových propojení jsou pro připojení ke kolejnicím 
zakončeny: 

a) kuželovými kolíky pro rozebíratelné spoje, 

b) kabelovými oky pro rozebíratelné spoje, 

b) pájecími kabelovými oky pro nerozebíratelné pájené spoje. 

 Propojky a lanová propojení a podmínky pro jejich použití musí být 
schváleny podle čl. 4. Výrobce je povinen zpracovat návod pro montáž 
s uvedením specifických podmínek pro dosažení správné funkce a spolehlivosti 
propojek a lanových propojení za provozu. 
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B. KOLÍKOVÉ PROPOJKY 

79. K jednomu kolíku smějí být připojeny nejvíce dva, na tratích elektrizo-
vaných stejnosměrnou soustavou v odůvodněných případech však i tři vodiče. 
Kolíky jsou kuželové, narážejí se do otvorů ve stojině kolejnice, a pokud jsou 
opatřeny závitem, zajišťují se např. podložkou, maticí a kontramaticí. Otvory 
o stejném jmenovitém průměru, jako je jmenovitý průměr kolíku, se vrtají do 
stojiny kolejnice (viz čl. 64 a obr. 6).  

V návodu pro montáž musí být zejména uvedeno: 

a) jmenovitý průměr, kuželovitost a rozměry kolíku, dovolené výrobní 
tolerance, 

b) jmenovitý průměr otvoru ve stojině kolejnice, dovolené tolerance a způsob 
kontroly (např. kalibrační měrkou), 

c) popis naražení kolíku do otvoru ve stojině kolejnice a způsob kontroly, 
d) popis zajištění naraženého kolíku proti uvolnění (použití vymezovacích 

a zajišťovacích podložek, matic, kontramatic apod.). 

80. Označení kolíkových propojek stykových, jazykových a srdcovkových 
sestává z pěti znaků.  

Příklad označení oboustranné kolíkové propojky: 

 označení               L    C    I   14 / . . .  

 znak            1.   2.   3.   4.    5. 

1. znak -  

 K měděné lano, 
 L ocelový vodič (drát, lanko nebo lano), 

2. znak – 

3. znak - 

 I   vodič s izolací  (pokud znak I v označení chybí, jde o vodič bez izolace), 

Znak 

Jmenovitý průměr 
kolíku a otvoru Závit 

Počet vodičů  
v jednom kolíku 

  [mm]  [ks] [druh] 

A 10 bez závitu 1 lanko 

A 2x 10 bez závitu 2 dráty 

Z 10 M10 1 lanko 

C 18 M16 1 lano 

L 18 M16 2 lana 

B 23 M20 1 lano nebo lanko 

J 23 M20 2 lana 

M 23 M20 3 lana 



SŽDC S3 díl XIV - změna č. 1 - Účinnost od 1. října 2011 

20 

4. znak - 

 u  ocelových (Fe) vodičů 
jmenovitý průměr v mm (5 - drát, 9 - lanko, 14 a 20 mm - lano), 

 u měděných (Cu) vodičů 
průřezová plocha jednoho vodiče v mm2 (16, 50, 70, 95 mm2), 

5. znak - 

 délka vodiče v cm. 

81. Doporučené typy kolíkových propojek stykových, jazykových a srd-
covkových s ocelovými vodiči (podle předpisu SŽDC (ČD) T120): 

Propojky Typ Počet 

[ks] 

Jmenovitý 
průměr 
kolíku 
[mm] 

Vodič/e 
připojený/é  

k jednomu kolíku 

neelektrizované tratě bez ústředního zásobování souprav el. energií 

jen stykové LA 2x5/90 1 10 2x Fe drát ø 5 mm 

stykové, jazykové  
a srdcovkové 

LA 9/ ... 1 10 1x Fe lanko ø 9 mm 

LZ 9/ ... 1 10 1x Fe lanko ø 9 mm 

LC 9/ ... 1 18 1x Fe lanko ø 9 mm 

neelektrizované tratě s ústředním zásobováním souprav el. energií 

jen stykové LA 2x5/90 1 10 2x Fe drát ø 5 mm 

stykové, jazykové  
a srdcovkové 

LA 9/ ... 1 10 1x Fe lanko ø 9 mm 

LZ 9/ ... 1 10 1x Fe lanko ø 9 mm 

LC 9/ ... 1 18 1x Fe lanko ø 9 mm 

elektrizované tratě se střídavou trakční soustavou 

stykové, jazykové 
a srdcovkové 
propojky 

LC 14/ ... 2 18 1x Fe lano ø 14 mm  

LL 14/ ... 1 18 2x Fe lano ø 14 mm 

LC 20/ ... 1 18 1x Fe lano ø 20 mm 

elektrizované tratě se stejnosměrnou trakční soustavou 

stykové propojky LL 20/ ... 
+ LC 20/ ... 

1 
+ 1 

18 2x Fe lano ø 20 mm 
+ 1x Fe lano ø 20 mm 

LM 20/ ... 1 23 3x Fe lano ø 20 mm 

jazykové a 
srcovkové 
propojky 

LC 20/ ... 2 18 1x Fe lano ø 20 mm 

LL 20/ ... 1 18 2x Fe lano ø 20 mm 

 



SŽDC S3 díl XIV - Účinnost od 1. října 2008 

21 

 

Propojky pro dočasné propojení izolovaného styku (ve smyslu čl. 48) 

Typ Počet 
[ks] 

ø kolíku 
[mm] 

Použití 

LB 9/ ... 1 ø 23 mm na neelektrizované trati 

LJ 20/ ... 1 ø 23 mm na trati se střídavou trakční soustavou 

LJ 20/ ... 2 ø 23 mm na trati se stejnosměrnou soustavou 

 Konkrétní typy a počty propojek (pro běžné vodivé propojení a pro 
zdvojení vodivého propojení z důvodu bezpečnosti, spolehlivosti nebo blízkost 
napájecí stanice) musejí být uvedeny v dokumentaci určeného technického 
zařízení.  

 Schémata kolíkových propojek jsou na obr. 8. 

C. PROPOJKY S KABELOVÝMI OKY 

Systém AR (Cembre), systém SK a DSK (Kabelkonfectiontechnik KKT) 

82. Kabelová oka propojek a lanových propojení se připojují vysokopev-
nostním šroubem k měděnému elektrolyticky pocínovanému kolejnicovému 
kontaktu (k dutému kontaktnímu nýtu) zalisovanému do otvoru ve stojině 
kolejnice. Kolejnicové kontakty jsou jednostranné nebo oboustranné (možnost 
připojení vodiče z jedné nebo obou stran stojiny kolejnice), dále se liší 
průměrem a délkou kontaktu a průměrem použitého šroubu. 

 Kabelová oka vhodného typu lze dílensky i na místě montáže nalisovat 
na ocelová nebo měděná lana požadované vodivosti v souladu s čl. 60. Lana 
mohou být s izolací i bez izolace. 

 Montáž kolejnicových kontaktů (výběr kontaktu, vrtání otvorů v kolejnici, 
zalisování kontaktu do otvoru ve stojině kolejnice, volba vodiče a kabelového 
oka) se řídí návodem pro montáž podle čl. 4.  

 Montáž kontaktů a lisování kabelových ok vyžaduje zvláštní vybavení. 

 Délka kolejnicového kontaktu musí odpovídat tloušťce stojiny kolejnice: 
tv. R 65  - 18 mm 
tv. UIC 60 - 16,5 mm 
tv. S 49 - 14 mm 

 Pro vrtání otvorů do stojiny kolejnice platí čl. 64 a obr. 6. V návodu pro 
montáž musí být uvedeny dovolené tolerance průměru otvorů ve stojině 
kolejnice a způsob kontroly. 
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83. Typy kolejnicových kontaktů systému AR (Cembre) 

Typ 
kontaktu 

Pro 
rozsah 
tloušťky 

[mm] 

Jmenovitý 
průměr 
otvoru 
[mm] 

Tvar 
kolejnice Šroub 

Připojení 
vodiče 

AR 60 D 14 až 16,5 19 UIC 60, S 49, T M12 jednostranné 
AR 260 D oboustranné 

AR 66 D 14 až 16,5 13,5 UIC 60, S 49, T M10 jednostranné 

AR 60 L  18 až 19 19 R 65 M12 jednostranné 

AR 260 L oboustranné 

 Používané vodiče: ocelová lana o průměru 14 nebo 20 mm a měděná 
lana o průřezu 50 nebo 70 mm2, případně drát o průměru 10 mm. 

 Schéma připojení vodičů ke kolejnicovým kontaktům je na obr. 9. 

84. Typy kolejnicových kontaktů systému SK, DSK (Kabelkonfectiontechnik 
KKT) 
 

Typ 
kontaktu 

Pro 
rozsah 
tloušťky 

[mm] 

Jmenovitý 
průměr 
otvoru 
[mm] 

Tvar 
kolejnice Šroub 

Připojení 
vodiče 

SK 19/14 14 až 16,5 19 UIC 60, S 49, T M12 jednostranné 

DSK 19/14 14 až 15 19  S 49, T M12 oboustranné 

DSK 19/16 16 až 17 19 UIC 60 M12 oboustranné 

 Používané vodiče jsou ocelová lana o průměru 6,3; 9; 14 a nebo 
20 mm, případně drát o průměru 10 mm. 

 Schéma připojení vodičů ke kolejnicovým kontaktům je na obr. 9. 

Systém Pinbrazing 

85. Ke kolejnici (zpravidla na stojinu, ale i na hlavu nebo patu kolejnice) se 
elektronicky řízenou pájecí jednotkou připájí šroub nebo konektor se šroubem. 
Vodič s kabelovým okem se připojí pomocí šroubu. 

 Kabelová oka vhodného typu lze nalisovat na ocelová nebo měděná 
lana požadované vodivosti v souladu s čl. 60. Lana mohou být s izolací nebo 
bez izolace. 

 Pájení šroubů nebo konektorů (výběr pájecího šroubu nebo konektoru 
a pájecích kolíků, volba vodiče a kabelového oka) se řídí technickými 
podmínkami schválenými podle čl. 4. 
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 Pájení šroubů a konektorů a lisování kabelových ok vyžaduje zvláštní 
vybavení. 

86. Pájecí šrouby mají závit M8, M10 a M12. Šrouby T-konektorů mají závit 
M8, M12 a M16. 

 Používané vodiče jsou ocelová a měděná lana požadované vodivosti. 

 Schéma procesu pájení, propojka, pájecí šroub a konektor jsou na 
obr. 10. 

Technická dokumentace propojek s kabelovými oky 

87. Zhotovitel prací, jejichž součástí je montáž propojek a lanových propo-
jení s kabelovými oky, je povinen předat správci trati schválenou technickou 
dokumentaci. 

D. PROPOJKY S PÁJECÍMI OKY 

Pájení propojek metodou Pinbrazing 

88. Ke kolejnici (zpravidla na hlavu, ale i na stojinu nebo patu kolejnice) 
se elektronicky řízenou pájecí jednotkou připájí stříbrnou pájkou oko propojky. 

Propojky k přímému pájení  
 

Označení  Délka Vodič 

FeZn 145 mm 1x Fe lanko ø 6,5 mm 

FeZn 200 mm 2x Fe lanko ø 6,5 mm 

FeZn 185 mm 1x Fe lanko ø 9 mm 

 Pájení propojek (výběr propojky a pájecích kolíků) se řídí technickými 
podmínkami schválenými podle čl. 4.  

 Pájení propojek vyžaduje zvláštní vybavení. Schéma propojky je na 
obr. 10. 

Technická dokumentace propojek s pájecími oky 

 Zhotovitel prací, jejichž součástí je připájení propojek a lanových propo-
jení, je povinen předat správci trati schválenou technickou dokumentaci 
s typovým označením propojek a lanových propojení a závazné pokyny pro 
jejich montáž, údržbu, objednávání a dodávání. 

89. -  90. Na doplňky. 
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Kapitola VII 

Zásady pro zajištění spolehlivé funkce a bezpečného stavu 
elektrických silových a zabezpečovacích zařízení 

91. Při pracích na železničním svršku, zejména při: 

- rekonstrukci železničního svršku kolejí a výhybek, 
- výměně a opravě (regeneraci) pražců, 
- opravě geometrických parametrů kolejí a výhybek, 
- svařování kolejí a výhybek, 
- výměně kolejnic, 
- opravě (pročištění a doplnění) kolejového lože, 
- drobné údržbě,  

může dojít k ovlivnění nebo narušení funkce elektrických obvodů určených 
technických zařízení případně k ohrožení osob elektrickým proudem. 

92. Pro zajištění spolehlivé funkce a bezpečného stavu elektrických zařízení 
podle čl. 2 je nutné při opravných pracích na železničním svršku postupovat 
v souladu s předpisem SŽDC (ČD) S3/1 a tak, aby nedocházelo k nežádoucí-
mu ovlivnění nebo narušení činnosti elektrických zařízení. 

 Ve vztahu k pracím na železničním svršku je žádoucí udržovat trvalý 
a neměnný stav polohy koleje, její izolační vlastnosti a stav vodivého propojení 
a ukolejnění. Současně je nutné dbát na zachování vzájemné polohy koleje 
a trolejového vedení jako i podpěr trakčního vedení včetně základů. 

 Kontrola koleje se vykonává v souladu s předpisem SŽDC S2/3 
„Organizace a provádění prohlídek a měření na železničních dráhách 
celostátních a regionálních”. 

93. - 94. Na doplňky. 
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Doporučené délky propojek v cm 

pro styky kolejnic tv. S 49, T, R 65    120 
pro styky kolejnic tv. UIC 60             135 
pro LIS a A-LIS FT                            110 
pro LIS a A-LIS ESD                         145 
 
 
 
 

 

 
 
 
Pozn:  - průměry otvorů (stejné jako jmenovitý průměr kolíku) 
  - FT: výrobce Form-Thermit Brno, ESD: výrobce ESD Osvětimany 
  - * kóta platí pro spojky o délce 750, 730 a 580 mm 
 
Obr. 1 Umístění stykových propojek, jejich délky a vrtání kolejnic 

 
Jednotná délka jazykových propojek je 70 cm. 
 
Obr. 2 Umístění jazykových propojek v jednoduchých výhybkách 

100100

 

kolejnicové 

kóty pro:

styky kolejnic tv. S 49, T, R 65 

styky kolejnic tv. UIC 

LIS a A-LIS FT 

LIS a A-LIS 

100 100 750 * 10 100 

100 100 910 100 100 

100 100 650 100 100 

100 150 900, 910 150 100 

700

100
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 a) Jednoduchá srdcovka z kolejnic – použijí se 3 propojky s lanem 
délky 70 cm 

 
 
 
 
 b) Dvojitá srdcovka z kolejnic nebo s kovanými tepelně zpracovanými 
klíny – použijí se 2 propojky s lanem délky 70 cm 

 
 
 
 c) Jednoduchá srdcovka s kovaným tepelně zpracovaným klínem 
(stejné propojky se použijí u konstrukčně podobných srdcovek výběhových 
typů „Vario“ a „Brandenburg“) 
 

 

Obr. 3 a, b, c Umístění srdcovkových propojek 

křídlové kolejnice příložná hrotová kolejnice

hlavní hrotová kolejnice

kolenová kolejnice 

hrotová kolejnicepřídržnice

křídlové kolejnice 
svar přípojných
kolejnic

svar klínu

zpracovaný klín
kovaný tepelně
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 d) Jednoduchá srdcovka „INSERT“ (výběhový typ) 
 
 

 
 
 
V srdcovkách c), d) se použijí 2 propojky s lanem délky:   

 -  70 cm v srdcovkách tvaru 1:7,5-190; 1:9-190; 1:9-300;  
   1:11-300; 1:12-500 
 - 120 cm  v srdcovkách tvaru 1:14-760 
 - 180 cm  v srdcovkách tvaru 1:18,5-1200 
 
 e) Jednoduchá srdcovka s pohyblivým hrotem klínu – použijí se 4 
propojky s lanem o délce podle výrobní a projektové dokumentace 
 

 
 
 
 

Obr. 3 d, e Umístění srdcovkových propojek 

svar přípojných kolejnicsvar klínulitý klín

křídlová kolejnice 

křídlové kolejnice 

pohyblivý hrot klínu srdcovky dilatační styk
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 f) Jednoduchá srdcovka zkrácený monoblok  
 

 
 
 
 g) Jednoduchá srdcovka monoblok  

 
 
 

Obr. 3 f, g Srdcovky, u nichž se propojky nezřizují 

 

zkrácené křídlové 
kolejnice svar 

svar 

zkrácený (litý) monoblok 

klínu 

svar přípojných
kolejnic 

svar litý monoblok svar 
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Obr. 4 Srdcovkové propojky ve středu dvojité kolejové spojky se  
 srdcovkami z kolejnic 
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B
A

B
A

B
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Obr. 5 Propojky v celých křižovatkových výhybkách tvaru 1:11-300  
 (C60 1:11-300, C49-1:11-300, CR65-1:11-300, CS49-1:11-300) 
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 kolejnice a [mm] 

 R 65  78,5 ± 1 

 UIC 60  76,3 ± 1 

 S 49  62,5 ± 1 
 
 
Obr. 6 Vrtání otvorů ve stojině kolejnice pro montáž propojek (čl.64) 
 
  

min. 100

a
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Obr. 7 Připojení ukolejňovacího drátu ke kolejnici svěrkou ŽS 4  
 s přivařeným ukolejňovacím drátem 
  

žebrová podkladnice

svěrka

drát 10 mm

drát 10 mm

svar      5 mm
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Propojka s lankem  
kolík  10 mm: např. typy LA 9/...,  LZ 9/... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propojka se dvěma dráty 
kolík  10 mm: typ LA 2x 5/90 

 
 
 
Propojka s jedním lanem Propojka se dvěma lany 
 

 
kolík  18 mm : LC / ..., KC / ... kolík  18 mm : LL / ... 
kolík  23 mm : LB ..., KB / ... kolík  23 mm : LJ / ... 

 
 
 
Obr. 8 Schémata kolíkových propojek 

 

 

délka (cm)

 

délka (cm)

 

délka (cm)

délka 90 cm
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Systém AR 

 
 
Systém DSK 
 

 
 
Obr. 9 Příklady montáže propojek s kabelovými oky (systém AR a DSK) 
  

kontakt vnější

podložka

matice M12

kabelové oko

kontakt vnitřní

šroub M12

podložka

kabelové oko

stojina

a

b
cd

a) elektrolyticky pokovený kolejnicový

b) šroub M 12 se šestihranou hlavou
c) podložka

d) samojistná matice

kontakt
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Obr. 10 Příklady systému Pinbrazing 
 - schéma procesu pájení ke kolejnici 
 - propojka 
 - pájecí šroub a konektor 

pájecí pistolepájecí hrot

keramický kroužekkabelové oko

 

 

M ...
M ...
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